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1-глава. Коргоо объектилеринин өрт коопсуздугун камсыз кылуу өзгөчөлүктөрү 

§ 1. Коргоо объектилеринин өрт коопсуздугунун жалпы талаптары 
1. Кыргыз Республикасында өрт коопсуздугунун эрежелери (мындан ары - Эрежелер) 

өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында жеке жана юридикалык жактардын жүрүш-

туруш эрежелерин, өндүрүштү уюштуруу жана (же) уюмдардын, турак-жай фондунун жана 

башка объектилердин (мындан ары - коргоо объекти) аймактарын, имарат-жайларын күтүү 

тартибин белгилөөчү, өрткө каршы ченемдердин талаптарын камтыйт. 

Ушул Эрежелердеги колдонулган негизги түшүнүктөр "Өрт коопсуздугун камсыз 

кылуу жөнүндө" жана "Өрт коопсуздугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында көрсөтүлгөн мааниде колдонулат. Өрт коопсуздугун камсыз кылуунун 

укуктук негизи болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз 

Республикасынын өрт коопсуздугу жаатындагы мыйзамдары, ушул Эрежелер жана өрт 

коопсуздугун камсыз кылуу тармагын жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылар, 

ошондой эле объектилерди долбоорлоодогу жана куруудагы ченемдер жана эрежелер жана 

алардын өрт коопсуздугуна коюлуучу талаптары болуп саналат. 

2. Коргоо объектилерин менчиктөө укугу менен башка мыйзамдуу негизде 

пайдаланып жаткан (жеке ишкерлер) уюмдун жетекчиси (башка ыйгарым укуктуу кызмат 

адамы) (мындан ары - уюмдун жетекчиси) ар бир коргоо объектисине (жеке турак үйлөрдү 

кошпогондо) карата ушул Эрежелердин талаптарына ылайык, анын ичинде өндүрүштүк 

жана кампа багытындагы ар бир жарылуу, өрт коркунучу бар жайлар үчүн өзүнчө өрт 

коопсуздугунун чаралары жөнүндө ушул Эрежелердин 3-тиркемесине ылайык нускаманы 

бекитет. 

3. Менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин 

жетекчилери жана кызмат адамдары төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) өзүнө караштуу мекемелердин коргоо объектилеринде бардык инженер-

техникалык кызматкерлер, кызматчылар жана жумушчулар ушул Эрежелерди үйрөнүүсүн 

жана аткаруусун уюштурууга; 

2) коргоо объектисинде ыктыярдуу өрт өчүрүүчү кошуунду уюштурууга жана ички 

буйрук менен анын аткаруучу ишин бекитүүгө; 

3) ушул Эреженин 6-тиркемесине ылайык коргоо объектисинде өрт-техникалык 

минимум боюнча өрткө каршы нускама жана сабак өткөрүүнү уюштурууга; 

4) өндүрүштүк, администрациялык, кампа жана көмөкчү жайларда өрткө каршы катуу 

режим орнотууга (тамеки чегүүчү жерди аныктоого жана жабдууга, бир жолку сакталуучу 

сырьёнун жана даяр продукциянын жайгаштырылуучу жерин жана жол берилген өлчөмүн 

аныктоого, от менен аткарылуучу иштердин так тартибин, иш бүткөндөн кийин имарат 

жайларды карап чыгуунун жана жабуунун тартибин орнотууга) жана бардык жумушчулар 

жана тейлөөчү адамдар тарабынан бул талаптардын өтө катуу сакталышын дайыма 

көзөмөлгө алууга; 

5) иш аяктагандан кийин, ушул Эрежелердин 9-тиркемесинде келтирилген журналды 

жүргүзүү менен ар түрдүү функционалдык дайындоосундагы бөлмөлөрдү карап чыгуу 

жана жабуу тартибин аныктоого; 

6) мезгил-мезгили менен коргоо объектисиндеги өрт коопсуздугунун абалын, өрткө 

каршы күрөш жүргүзүүчү техникалык каражаттардын оң болушун, объектидеги өрт 

жагынан коргонуунун жана ыктыярдуу өрт өчүрүүчү дружинанын күжүрмөндүгүн 

текшерип турууга жана алардын ишин жакшыртуу боюнча зарыл чараларды көрүүгө жана 

ушул Эрежелердин 8-тиркемесиндеги келтирилген журналга жазуу менен; 
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7) коргоо объектисин ушул Эрежелердин 7-тиркемесине ылайык белгилер менен 

камсыз кылууга. 

4. Уюмдун жетекчиси өрт өчүрүүчү автомобилдерди өрт өчүрүү депосундагы 

жылуулук, электр менен жабдуу, телефон байланышы, бекем полу бар, дарбазасы 

жылытылган, өрттөн коргоочу жеке курамдын ишинин кадыресе жана коопсуз шарттарын 

камсыз кылууда ушул максат үчүн салынган зарыл болгон башка жасалгалары жана 

жабдуулары бар атайын бокстарда кармоону камсыз кылат. 

5. Уюмдун жетекчиси өрт өчүрүүчү автомобилдердин жана мотопомпалардын, 

ошондой эле өрт өчүрүү үчүн ыңгайлаштырылган (кайра жабдылган жабдуулар) 

техниканын оң абалда болушун камсыз кылат. 

6. Уюмдун жетекчиси өрт өчүрүүчү үчүн жабдылган (кайра жабдылган) ар бир 

мотопомпа жана техника менен иштөө үчүн атайын даярдыктан өткөн мотористти 

(айдоочуну) бекитүүнү уюштурат. 

7. Өрт коопсуздугунун чаралары боюнча окуудан өтүп келген адамга гана коргоо 

объектисинде иштөөгө жол берилет. 

Өрт коопсуздугунун чараларын адамдарга окутуу, өрткө каршы инструктаж өтүү жана 

өрт өчүрүү-техникалык минимумдан өткөрүү жолу менен ишке ашырылат. 

Өрткө каршы инструктаж өткөрүүнүн жана өрт өчүрүү-техникалык минимумунан 

өтүүнүн тартибин жана мөөнөтүн уюмдун жетекчиси аныктайт. 

8. Инженер-техникалык кызматкерлерди, кызматчыларды жана жумушчуларды өрткө 

каршы даярдоо өрткө каршы инструктаждан (биринчи жана экинчи) жана өрт-техникалык 

минимум боюнча сабактардан турат. 

9. Өрт-техникалык минимум боюнча коргоо объектилеринде өрткө каршы инструктаж 

жана сабак өтүү үчүн зарыл болгон көрсөтмө куралдар (плакаттар, схемалар, макеттер), 

ошондой эле өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттарынын баардык түрлөрүнүн, өрт 

шаймандарынын жана коргоо объектисине орнотулган өрт байланышынын баардык 

үлгүлөрү менен жабдылган жайды бөлүп берүү зарыл. 

10. Өрт-техникалык минимум программасын өтүп бүткөндөн кийин жумушчулар 

менен кызматчылардан зачеттор алынууга тийиш. Өрт-техникалык минимум боюнча 

өткөрүлгөн зачёттордун натыйжасы ушул Эрежелердин 6-тиркемесинде келтирилген 

журналдарда жазылат. 

11. Кампаларда, өндүрүштүк, администрациялык жана коомдук жайларда заттар 

менен материалдар ачык сакталган, ошондой эле технологиялык орнотмолор жайгашкан 

жерлерде уюмдун жетекчиси өрт өчүрүү чөйрөсүндө иштеген ыйгарымдуу мамлекеттик 

органды чакыруу үчүн телефондун номери жазылган тактачанын болушун камсыз кылат. 

12. Адамдар түнкүсүн боло турган коргоо объектилеринде (анын ичинде мектеп-

интернаттарда, социалдык жактан тейлөөчү уюмдарда, карылар үйлөрүндө, балдар 

үйлөрүндө, мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарда, ооруканаларда жана балдар 

жайкысын эс ала турган объектилерде) уюмдун жетекчиси тейлөөчү адамдардын сутка бою 

кезметчилигин уюштурат. 

13. Адамдар түнкүсүн боло турган коргоо объектисинде уюмдун жетекчиси 

төмөнкүлөрдү камсыз кылат: 

1) күндүз жана түнкүсүн өрт чыккан учурда тейлөөчү адамдардын аракеттенүү 

тартиби жөнүндө инструкциянын, телефон байланышынын, электр фонарларынын (ар бир 

кезметчиге 1ден кем эмес фонарь), өрттөн улам уу заттардын чыгышынан адамдын дем 

алуу жана көрүү органдарын жекече коргоо каражаттарынын болушун; 

2) өрт өчүрүү жагынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бөлүмчөлөрүнө 

түнкүсүн адамдар болгон коргоо объекти жайгашкан жердеги адамдардын саны жөнүндө 

маалыматты (анын ичинде түн ичиндеги, дем алыш жана майрам күндөрүндө) берүүнү (күн 

сайын). 

14. Уюмдун жетекчиси тышкы өрт шатыларынын жана имараттар менен 

курулуштардын чатырларындагы (үстүндөгү) тосмолордун оң абалда болушун камсыз 
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кылат, техникалык документтерге же андай буюмдардын паспортуна ылайык өрт 

шатыларын жана чатырдагы тосмолорду эксплуатациялык сыноодон өткөрүүнү 5 жылда 1 

жолудан кем эмес уюштуруп, мындай сыноолордун тийиштүү протоколун түзөт, ошондой 

эле адамдарды бийиктен куткаруу каражаттарынын абалын мезгил-мезгили менен 

текшерүүдөн өткөрөт. 

 


